
Распространенные ошибки преобразователей 
Allen Bradley PowerFlex 

  

1. Ошибка F2 (error F2) - ошибка входа Auxiliary; 
2. Ошибка F3 (error F3) - обрыв фазы на входе; 
3. Ошибка F4 (error F4) - пониженное напряжение; 
4. Ошибка F5 (error F5) - перенапряжение; 
5. Ошибка F6 (error F6) - механическая неисправность двигателя; 
6. Ошибка F7 (error F7) - перегрузка двигателя; 
7. Ошибка F8 (error F8) - перегрев радиатора; 
8. Ошибка F12 (error F12) - аппаратная перегрузка по току; 
9. Ошибка F13 (error F13) - короткое замыкание на землю; 
10. Ошибка F29 (error F29) - ошибка аналогового входа; 
11. Ошибка F33 (error F33) - превышено количество попыток 

автоматического повторного включения - АПВ; 
12. Ошибка F38 (error F38) - замыкание фазы U на землю на выходе ПЧ; 
13. Ошибка F39 (error F39) - замыкание фазы V на землю на выходе ПЧ; 
14. Ошибка F40 (error F40) - замыкание фазы W на землю на выходе ПЧ; 
15. Ошибка F41 (error F41) - короткое замыкание между фазами UV; 
16. Ошибка F42 (error F42) - короткое замыкание между фазами UW; 
17. Ошибка F43 (error F43) - короткое замыкание между фазами VW; 
18. Ошибка F48 (error F48) - параметры EEPROM были сброшены; 
19. Ошибка F63 (error F63) - перегрузка по току по программной уставке; 
20. Ошибка F64 (error F64) - перегрузка во время работы; 
21. Ошибка F70 (error F70) - неисправность силовой части; 
22. Ошибка F71 (error F71) - ошибка связи; 
23. Ошибка F80 (error F80) - ошибка автонастройки; 
24. Ошибка F81 (error F81) - ошибка связи RS485; 
25. Ошибка F100 (error F100) - ошибка контрольной суммы записанных 

параметров; 
26. Ошибка F122 (error F122) - ошибка платы ввода-вывода. 
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